
Приложение  № 1  к  техническому  заданию

1. Замена  автоматическмх выключателей

1.1. Демонтаж ВА с приводом, устанавливаемый на металлическом основании 

1.2. Демонтаж расцепителя 

1.3. Демонтаж трансформатора тока 

1.4. Монтаж  ВА с приводом, устанавливаемый на металлическом основании 

1.5. Монтаж разъединителя  на плите  с приводом 

1.6. Монтаж кнопки АРВВ-2N

1.7. Монтаж ВА-16А 

1.8. Мотеж трансфоматора тока  до 10А

1.9.  Пусконаладочные работы:

Требование к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы  требуется выполнить в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых и регламентирующих  документов:

• Приказ Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил

технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

• СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

• Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

• РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения»;

• РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте

объектов капитального строительства»;

• Постановление Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

Наличие у Подрядчика действующего свидетельства, выданного

саморегулируемой организацией (СРО) в области строительства о допуске к

видам работ в соответствии с приказом № 624 от 30.12.2009г:

- 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ

включительно.

- 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно.

Наименование работ

Капитальный ремонт: ТП-458; ТП-322; ТП-313; ТП-453; ТП-460; ТП-249; РП-122; РП-

124; РП-105; ТП-254; ТП-259; ТП-280;             ТП-332; ТП-335; ТП-267;  ТП-260; ТП-279; 

ТП-308

Ведомость  объема  Работ

№                         

п/п



- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,

устройств защиты.

- 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов.

- 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов.

- 33*. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком):

Требования к качеству выполняемых работ, качеству оборудования и

материалов:

Все приобретаемые и поставляемые оборудование и материалы должны

соответствовать установленным производителем техническим характеристикам,

опубликованными на официальных сайтах производителей оборудования и

требованиям государственных стандартов РФ.

Все приобретаемое и поставляемое оборудование должно быть новым,

оригинального производства, не бывшим в эксплуатации.

Приобретаемое и поставляемое оборудование должно иметь внутреннее

опломбирование комплектующих в местах их соединений или креплений для

возможности организации последующего технического обслуживания.

Все приобретаемые и поставляемые для работ материалы и оборудование

должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие

документы, удостоверяющие их качество и сроки годности. Копии этих

сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 5

дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих

материалов и оборудования. Все применяемые Подрядчиком материалы и

оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в

России, а также произведены не ранее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты

поставки.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и

оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам,

техническим условиям  и пожарным требованиям.

Подрядчик гарантирует, что приобретаемое и поставляемое оборудование

передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога,

ареста или иного обременения.                                               


