
Приложение №1

к  техническому  заданию

1

1.1 Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ шт. 4

1.2 Монтаж трансформатора тока напряжением: до 10 кВ шт. 4

1.3 Монтаж конденсаторной установки КРМ шт. 2

1.4 Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 6 кг

м 30

1.5 Монтаж муфты концевой эпоксидной для 3-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
шт. 4

1.6
Монтаж металлических конструкций т

0,10308

2

2.1 Испытание конденсатора статического напряжением: до 10 кВ
испытание 2

2.2 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 

10 кВ
испытание 6

2.3 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток 

машин и аппаратов
измерение 14

2.4 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами
точка 2
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