
Результаты контрольных замеров

Январь

Мощность 

отдача, кВт

Мощность прием, 

кВт
tg(φ), отдача tg(φ), прием

1 ПС-68 ТСН-1 - 0 0,000 0,000

2 ПС-68 ТСН-2 - 0 0,000 0,000

3 ф.68-01 Ввод-1 3477,97 0 0,194 0,000

4 ф.68-12 Ввод-2 3587,89 0 0,000 0,000

5 ф.68-06 СОШ 99,39 0 0,464 0,000

6 ф.68-08 Энергосервис 2721,896 0 0,237 0,000

7 ф.68-15 Энергосервис 683,372 0 0,110 0,000

8 ф.68-16 СОТ-28 183,256 0 0,067 0,000

9 ф.68-17 СОШ 5,608 0 0,862 0,000

10 ф.68-18 ГЭ 212,912 0 0,343 0,000

11 ф.68-04 Берендей 260,13 0 0,054 0,000

12 ф.ПС-68-07 ГЭ 2899,3 0 0,151 0,000

14 ф.121-12 Ввод-2 3117,704 0 0,035 0,000

15 ф.121-14 СОТ Север 621,954 0 0,134 0,000

16 ф.121-16 Прибрежный 2104,228 0 0,190 0,000

17 ф.121-18 СОТ Север 324,03 0 0,137 0,000

№ Название присоединения

Среднее значение за период:

с 01.01.2017 2:00 по 01.02.2017 2:00


