
Результаты контрольных замеров

Март

Мощность 

отдача, кВт

Мощность прием, 

кВт
tg(φ), отдача tg(φ), прием

1 ПС-68 ТСН-1 - 0 0,000 0,000

2 ПС-68 ТСН-2 - 0 0,000 0,000

3 ф.68-01 Ввод-1 2471,082 0 0,196 0,000

4 ф.68-12 Ввод-2 2507,81 0 0,000 0,000

5 ф.68-06 СОШ 101,024 0 0,532 0,000

6 ф.68-08 Энергосервис 2271,88 0 0,185 0,000

7 ф.68-15 Энергосервис 0 0 0,000 0,000

8 ф.68-16 СОТ-28 128,374 0 0,084 0,000

9 ф.68-17 СОШ 0 0 0,097 0,000

10 ф.68-18 ГЭ 0 0 0,000 0,000

11 ф.68-04 Берендей 164,644 0 0,060 0,000

12 ф.ПС-68-07 ГЭ 2312,97 0 0,220 0,000

14 ф.121-12 Ввод-2 2043,922 0 0,000 0,000

15 ф.121-14 СОТ Север 411,92 0 0,139 0,000

16 ф.121-16 Прибрежный 1410,802 0 0,182 0,000

17 ф.121-18 СОТ Север 189,066 0 0,129 0,000
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