
Результаты контрольных замеров

Сентябрь

Мощность 

отдача, кВт

Мощность прием, 

кВт
tg(φ), отдача tg(φ), прием

1 ПС-68 ТСН-1 - 0 0,000 0,000

2 ПС-68 ТСН-2 - 0 0,000 0,000

3 ф.68-02 Ввод-1,2 3005,12 0 0,000 0,000

4 ф.68-06 СОШ 3Т 0 0 0,000 0,000

5 ф.68-08 Энергосервис 0 0 0,000 0,000

7 ф.68-15 Энергосервис 1535,068 0 0,276 0,000

8 ф.68-16 СОТ-28 86,202 0 0,193 0,000

9 ф.68-17 СОШ 3Т 71,115 0 0,361 0,000

10 ф.68-18 ГЭ 687,828 0 0,310 0,000

11 ф.ПС-68-04 Берендей 80,972 0 0,000 0,000

12 ф.ПС-68-07 ГЭ 543,935 0 0,000 0,000

13 ПС-121 ТСН - 0 0,000 0,000

14 ф.121-12 Ввод-2 - 0 0,000 0,000

15 ф.121-14 СОТ Север 247,818 0 0,292 0,000

16 ф.121-16 Прибрежный 802,943 0 0,000 0,000

17 ф.121-18 СОТ Север 72,592 0 0,271 0,000

Заместитель директора       по 
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Среднее значение за период:
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