
Результаты контрольных замеров

Ноябрь

Мощность 

отдача, кВт

Мощность прием, 

кВт
tg(φ), отдача tg(φ), прием

1 ПС-68 ТСН-1 - 0 0,000 0,000

2 ПС-68 ТСН-2 - 0 0,000 0,000

3 ф.68-02 Ввод-1,2 6042,076 0 0,000 0,000

4 ф.68-06 СОШ 3Т 0 0 0,000 0,000

5 ф.68-08 Энергосервис 0 0 0,000 0,000

7 ф.68-15 Энергосервис 3302,916 0 0,214 0,000

8 ф.68-16 СОТ-28 183,356 0 0,073 0,000

9 ф.68-17 СОШ 3Т 120,62 0 0,187 0,000

10 ф.68-18 ГЭ 1532,444 0 0,158 0,000

11 ф.ПС-68-04 Берендей 189 0 0,000 0,000

12 ф.ПС-68-07 ГЭ 713,74 0 0,000 0,000

13 ПС-121 ТСН - 0 0,000 0,000

14 ф.121-12 Ввод-2 1458,33 0 0,000 0,000

15 ф.121-14 СОТ Север 291,875 0 0,000 0,000

16 ф.121-16 Прибрежный 995,45 0 0,000 0,000

17 ф.121-18 СОТ Север 143,82 0 0,000 0,000
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