
Результаты контрольных замеров

Декабрь

Мощность 

отдача, кВт

Мощность прием, 

кВт
tg(φ), отдача tg(φ), прием

1 ПС-68 ТСН-1 0 0 0,000 0,000

2 ПС-68 ТСН-2 0 0 0,000 0,000

3 ф.68-02 Ввод-1 0 0 0,000 0,000

4 ф.68-06 СОШ 3Т 107,591 0 0,000 0,000

5 ф.68-08 Энергосервис 0 0 0,000 0,000

6 ф.68-12 Ввод-2 0 0 0,000 0,000

7 ф.68-15 Энергосервис 2822,848 0 0,195 0,000

8 ф.68-16 СОТ-28 137,26 0 0,000 0,000

9 ф.68-17 СОТ 3Т 0 0 0,000 0,000

10 ф.68-18 ГЭ 1333,172 0 0,196 0,000

11 ф.ПС-68-04 Берендей 168,058 0 0,000 0,000

12 ф.ПС-68-07 ГЭ 1219,985 0 0,000 0,000

13 ПС-121 ТСН 0 0 0,000 0,000

14 ф.121-12 Ввод-2 0 0 0,000 0,000

15 ф.121-14 СОТ Север 508,088 0 0,138 0,000

16 ф.121-16 Прибрежный 1590,778 0 0,000 0,000

17 ф.121-18 СОТ Север 294,134 0 0,194 0,000
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