
Результаты контрольных замеров

Декабрь

Мощность 

отдача, кВт

Мощность прием, 

кВт
tg(φ), отдача tg(φ), прием

1 ф.68-01,12 Ввод-1,2 7069,497 0 0,000 0,000

3 ПС-68 ТСН-1 0 0 0,000 0,000

4 ПС-68 ТСН-2 0 0 0,000 0,000

5 ф.68-04 Берендей 163,63 0 0,044 0,000

6 ф.68-06,17 СОШ 177,84 0 0,520 0,000

7 ф.ПС-68-07 ГЭ 1727,07 0 0,000 0,000

8 ф.68-08 Энергосервис 362,59 0 0,217 0,000

9 ф.68-15 Энергосервис 3044,97 0 0,216 0,000

10 ф.68-16 СОТ-28 197,322 0 0,069 0,000

11 ф.68-17 СОШ 0 0 0,000 0,000

12 ф.68-18 ГЭ 1396,075 0 0,000 0,000

13 ф.121-12 Ввод-2 3094,732 0 0,030 0,000

14 ф.121-14 СОТ Север 620,554 0 0,135 0,000

15 ф.121-16 Прибрежный 2080,748 0 0,189 0,000

16 ф.121-18 СОТ Север 325,454 0 0,141 0,000
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